Pag. 1de 1l N\
. oo NAC
F CC 507-006 REPORTE PROMEDIO MENSUAL AGUA TRATADA RED DE DISTRIBUCION amb CETEARE 0(“
Rev.:§ ‘SDNIFIF-\ AB.031 o
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD AGUAS
MUNICIPIO FLORIDABLANCA | ANO 2023
PARAMETROS FiSICOS, QUIMICOS, MICROBIOLOGICOS Y ORGANOLEPTICOS
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Enero 150 1,17 0,78 | 6,5 6,92 97 Aceptable Aceptable 004 | 259 | 41,7 | 32 | 17,4 [<0,060| 34 |<0,01| 60 |[<0,040|<0,07|<0,010| 34 |<0,05(<0,13| 0,74 |<0,01| <0,00060 8 0 0 |o0,36
Febrero 140 1,18 083 | 7,2 7,04 110 Aceptable Aceptable | <0,04| 249 | 30,7 | 36 | 13,5 | <0060 3,7 [<001| 7,2 |<0,040|<0,07|<0,010(<1,46|<0,05/<0,13| 1,67 [<0,01|<0,00060]| 14 0 0 |o,58
Marzo 155 1,20 081 | 7,7 6,92 102 Aceptable Aceptable |<0,04| 22,1 [ 279 | 25 | 173 | <0060 3,7 [<001| 80 |<0,040|<0,07|<0,010(<1,46|<0,05/<0,13| 0,81 |[<0,01|<0,00060]| 33 0 0 | 054
Abril 145 1,17 0,71 | 59 6,95 103 Aceptable Aceptable |<0,04| 233 | 288 | 23 | 10,5 | <0060 2,7 [<001| 66 |<0,040|<0,07(<0,010( 16 |<0,05|/<0,13(<0,60(<0,01| <0,00060 8 0 0 |o,56
Mayo 155 1,08 0,55 | 4,9 6,96 103 Aceptable Aceptable |<0,04| 20,6 | 247 | 33 |<10,0|<0,060| 36 |[<001| 7,1 |<0,040|<0,07|<0,010(<1,46|<0,05/<0,13|<0,60(|<0,01|<0,00060| 58 0 0 | 0,00
Junio 150 1,14 0,78 | 6,9 6,99 101 Aceptable Aceptable |<0,04| 20,0 | 282 | 26 | 12,7 | <0060 38 |[<0,01| 14,7 | <0,040|<0,07|<0,010( 19 |<0,05|<0,13| 1,17 |<0,01| <0,00060 5 0 0 |os81
Julio 155 1,15 0,50 | 4,7 6,97 96 Aceptable Aceptable |<0,04| 22,1 | 253 | 24 | 134 | <0060 3,7 [<001| 7,1 |<0,040|<0,07(<0,010(<1,46|<0,05|<0,13| 0,72 |<0,01| <0,00060 4 0 0 |o17
Agosto 155 1,12 0,60 | 5,0 7,00 102 Aceptable Aceptable 0,06 | 256 | 29,7 | 30 | 133 [<0,060| 35 |<0,01| 7,3 |[<0,040|<0,07|<0,010| 16 |<0,05(<0,13| 0,84 |<0,01| <0,00060 7 0 0 |0,35
Septiembre 149 1,12 0,40 | 4,5 7,07 111 Aceptable Aceptable 008 | 31,3 | 352 | 40 | 140 [<0,060| 3,1 |<0,01| 66 |<0,040|<0,07|<0,010|<1,46|<0,05[<0,13|<0,60|<0,01| <0,00060]| 12 0 0 | 0,00
Octubre 155 1,06 0,50 | 52 7,01 102 Aceptable Aceptable 0,05 | 240 | 26,0 | 34 | 119 [<0,060| 3,7 |<0,01| 58 |[<0,040|<0,07|<0,010|<1,46|<0,05([<0,13|<0,60|<0,01| <0,00060 2 0 0 |0,30
Noviembre 150 1,05 0,60 | 5,0 7,06 109 Aceptable Aceptable 0,05 | 295 | 334 | 39 | 136 [<0,050| 3,0 |<0,01| 60 |[<0,040|<0,07|<0,010|<1,46|<0,05(<0,13| 0,74 |<0,01| <0,00060 4 0 0 |o18
Diciembre 150 1,13 0,76 | 6,1 7,15 128 Aceptable Aceptable 005 | 243 | 232 | 31 | 12,2 [<0,050| 39 |<0,01| 7,5 [<0,040|<0,07|<0,010|<1,46|<0,05[<0,13| 2,50 |<0,01| <0,00060| 14 0 0 | 054
PROMEDIO 151 1,13 0,65 | 5,8 7,00 105 Aceptable Aceptable |<0,04| 245 | 29,6 3,1 12,5 | <0,060f 35 |<0,01| 75 [<0,040|<0,07|<0,010|<1,46(<0,05(<0,13| 0,77 | <0,01| <0,00060 | 14 0 0 0,37
OBSERVACIONES: |El parametro de pH, leido en el Laboratorio, sobrepasa el tiempo de lectura establecido por la Standard Methods 24th Edition. 2023.
CONVENCIONES: (1): Parametro Acreditado por el ONAC. mg/L: miligramos por Litro. NTU: Unidades Nefelométricas de Turbiedad. Unidades Pt-Co: Unidades de Platino Cobalto. UFC: Unidades Formadoras de Colonias. IRCA: Indice de Riesgo de Calidad del Agua. <: Léase como
" |menor al limite de cuantificacion.
DECLARACION: Regla de decision utilizada para el calculo del IRCA: "Declaracién binaria para una regla de aceptacion simple (w=0), riesgo al 50%". El IRCA promedio mensual, determinado hasta este periodo, con los parametros ensayados y establecidos en la Resolucién 2115 de
' 2007, clasifica el agua como "sin riesgo" y "apta para el consumo humano".

"Estos resultados son validos para las muestras asociadas al periodo en mencién. Prohibida su reproduccién parcial sin la aprobacién escrita del Laboratorio de Control de Calidad Aguas del amb."
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