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LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD AGUAS
MUNICIPIO FLORIDABLANCA | ANO 2025
PARAMETROS FiSICOS, QUIMICOS, MICROBIOLOGICOS Y ORGANOLEPTICOS
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Enero 150 1,12 0,72 | 4,4 7,42 103 Aceptable Aceptable | <0,04| 24,7 | 283 | 34 | 13,8 | <0060 38 |[<001| 75 |<0,040|<0,07|<0,010(<1,46|<0,05/<0,13| 0,83 [<0,01|<0,00060]| 10 0 0 |o.18
Febrero 140 1,11 0,50 | 35 7,35 105 Aceptable Aceptable | <0,04| 21,3 [ 240 | 4,7 |<10,0|<0,060| 40 [<001| 84 |<0,040|<0,07|<0,010(<1,46|<0,05/<0,13|<0,60(|<0,01|<0,00060] 10 0 0 |0,39
Marzo 155 1,16 0,60 | 4,0 7,21 109 Aceptable Aceptable | <0,04| 246 | 25,7 | 50 |<10,0|<0,060| 41 |[<001| 7,1 |<0,040|<0,07|<0,010( 1,90 |<0,05/<0,13|<0,60(|<0,01|<0,00060]| 10 0 0 |o17
PROMEDIO 148 1,13 0,61 4 7,33 106 Aceptable Aceptable |<0,04( 235 26 44 |<10,0(<0,060( 4,0 |<001| 7,7 |<0,040(<0,07|<0,010|<1,46|<0,05|<0,13(<0,60|<0,01| <0,00060| 10 0 0 |0,25
OBSERVACIONES: |El parametro de pH, leido en el Laboratorio, sobrepasa el tiempo de lectura establecido por la Standard Methods 24th Edition de 2023. El procedimiento toma de muestras en la red de distribucién no se encuentra acreditado.
CONVENCIONES: (1): Parametro No Acreditado por el ONAC. mg/L: miligramos por Litro. NTU: Unidades Nefelométricas de Turbiedad. Unidades Pt-Co: Unidades de Platino Cobalto. UFC: Unidades Formadoras de Colonias. IRCA: Indice de Riesgo de Calidad del Agua. <: Léase como
’ menor al limite de cuantificacion.
DECLARACION: Regla de decision utilizada para el calculo del IRCA: "Declaracién binaria para una regla de aceptacién simple (w=0), riesgo al 50%". El IRCA promedio mensual, determinado hasta este periodo, con los parametros ensayados y establecidos en la Resolucién 2115 de
’ 2007, clasifica el agua como "sin riesgo" y "apta para el consumo humano".

"Estos resultados son validos para las muestras asociadas al periodo en mencion. Prohibida su reproduccién parcial sin la aprobacién escrita del Laboratorio de Control de Calidad Aguas del amb."
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